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Město Mariánské Lázně
Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/20/1091/EF
Vyřizuje: Eva Fenigová / 354 922 187
Mariánské Lázně 19.06.2020

Město Mariánské Lázně, profil zadavatele: https://zakazky.muml.cz

Dodatečné informace č. 9 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku s identifikačními údaji:

Evid. č. veř. zak. –  profil zadavatele: Systémové číslo VZ: P20V00000031
Název veřejné zakázky: Rekonstrukce veřejného osvětlení a nové infrastruktury 

v Mariánských Lázních
Druh veřejné zakázky podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také jen „zákon“)

Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty: Podlimitní veřejná zakázka (§ 26 zákona), zjednodušené 
podlimitní řízení (§ 53 zákona)

Limit veřejné zakázky: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce 
nepřesáhne 50 000 000 Kč bez DPH (§ 52 písm. a) zákona)

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě obdrženého dotazu:

Text dotazu ze dne 19.06.2020  07:36:46:

Dotaz:
V příloze „Technická specifikace prvků veřejného osvětlení“ máte uvedené:
„Nabízené a dodávané prvky budou bez dalšího začlenitelné do systému řízení, který město používá. Systém je 
otevřený a připravený na integraci dalších prvků tzv. Smart City s důrazem na problematiku dopravy a parkování. 
Bližší informace poskytne investor nebo správce systému.“

Ptáme se tedy, zda investor již používá systém řízení od firmy ORCAVE, neboť tento je uveden v položkovém 
rozpočtu a je tedy přímo požadován do realizace?

K dotazu zadavatel sděluje:
Ano, zadavatel již systém od společnosti Orcave, spol. s r.o. používá. Položkový rozpočet vychází z vypracovaných 
projektů.

S pozdravem

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru
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