Ministerstvo Zivotniho prostiedi

Meésto Marianské L.azné

Méstsky aiad, odbor investic a dotaci
adresa: Méstsky ufad Marianské Lazn€, Ruské 155/3, 353 01 Mariansk¢ Lazn€, DS: bprbgms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IC: 00254061, DIC: CZ00254061

C.j.: 1aD/20/1799/EF
Vyftizuje: Eva Fenigova /354 922 187
Marianské Lazné 26.10.2020

Mésto Marianské Lazné, profil zadavatele: https://zakazky. muml.cz

Dodate¢né informace ¢. 3 k zadavacim podminkam na vefejnou zakazku s identifika¢nimi udaji:

Evid. ¢. vef. zak. — profil zadavatele: Systémové &islo VZ: P20V00000053

Nazev vefejné zakazky: Rekonstrukce verejného osvétleni a nové infrastruktury
v Marianskych Laznich

Druh vefejné zakazky podle predmétu: Vetejna zakazka na stavebni prace (§ 14 odst. 3 pism. b) zakona ¢.

134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
piedpist (dale také jen ,,zakon*)

Rezim vef. zak. podle predpokl. hodnoty: Podlimitni vefejna zakazka (§ 26 =zakona), zjednoduSené
podlimitni fizeni (§ 53 zdkona)
Limit vefejné zakazky: Piedpokladand hodnota vefejné zakdzky na stavebni prace

nepiesdhne 50 000 000 K& bez DPH (§ 52 pism. a) zdkona)
Zadavatel poskytuje dodate¢né informace k zadavacim podminkam na zakladé obdrzeného dotazu:
Texty dotazi ze dne 22.10.2020:

Véc: Zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace veiejné zakazky s nazvem ,,Rekonstrukee verejného
osvétleni a nové infrastruktury v Marianskych Laznich*,

a

Zadost o zruSeni zadavaciho Fizeni vyhld$ené Méstem Maridnské Lazné ve zjednoduseném podlimitnim
Fizeni s nazvem ,,Rekonstrukce veiejného osvétleni a nové infrastruktury v Marianskych Laznich®.

Vazeni,

Po pe¢livém prostudovani zadavaci dokumentace, véetné vSech jejich soucasti, jsme v jejim obsahu identifikovali
nasledujici vady:

a) Zadavaci dokumentace a pozadavky na povinné technické parametry jsou v zasadnim rozporu s aktualné
zpracovanou a platnou Koncepcei vefejného osvétleni mésta Marianské Lazné, na kterou se zadavatel v jiném
misté odvolava

b) Zadavatelem poZzadovana svitidla zisadnim zpisobem nespliiuji poZadavky ani metodiku poskytovatele
dotace MZP a SFZP (vyzva 5/2019)



¢) V neposledni fadé jsou v dokumentu ,,Povinné technické parametry” obsazeny povinné pozadavky, které
pFimo odporuji platnym CSN, ale zejména zakonu ¢. 361/2000 Sh. - Zakon o provozu na pozemnich
komunikacich.

d) Pozadavek v dokumentu ,,Povinné technické parametry* tohoto znéni ,, Svitidla obsahuji doplitkkové RGB
diody (neslouzi k osvétleni vozovky, ale k informovanosti a¢astnikl silniéniho provozu o vyjimeénych situacich
(nehody, krizové situace, apod.)” pak pF¥imo odporuje nafizeni Ministerstva dopravy TP 217 a ustanoveni
nasledujicich CSN: CSN 736101, CSN EN 12899-1, CSN EN 12899-3, CSN EN 1463-1

Zadavatel tedy po uchazefich pozaduje mimo jiné nasledujici:

- dodani prvki a souéasti VO, které nejsou schvaleny pro acely zakona ¢. 361/2000 Sb. - Zakon o provozu na
pozemnich komunikacich!

- dodéni prvki a soucasti VO, které jsou v pfimém rozporu s vy$e uvedenymi CSN

- dodani takovych svitidel a soucasti VO, které nespliiuji pozadavky ani cile poskytovatele dotace, tedy MZP a
SFZP a vyzvy 5/2019

Soucasné pak zadavatel stanovil podminku, Ze nesplnéni Povinnych technickych pozadavka automaticky
povede k vylouc¢eni uchazece ze zadavaciho Fizeni vyse uvedené verejné zakazky.
Systémové ¢islo VZ: P20V00000053



Zadame Vis timto o vysvétleni zadavaci dokumentace a zodpovézeni nasledujicich dotazi:

Ad a)

V zavazném a platném dokumentu ,.Koncepce verejného osvétleni mésta Marianské Lazné™ schvaleném radou
mésta je ve vSech piipadech uvedena jako maximélni chromati¢nost pro osvétleni viech 4 svételnych zon mésta
hodnota 3000K s tim Ze doporué¢enou hodnotou je 2700K.

Dotaz ¢.1
Vysvétlete v tomto kontextu proc tedy zadavatel poZaduje svitidla s rozpétim Tc v rozsahu 2700 - 6500K?

Adb)
Zadavatelg{m poZadovana svitidla zasadnim zpusobem nespliuji poZzadavky ani metodiku poskytovatele
dotace MZP a SFZP (vyzva 5/2019).

Poskytovatelem dotace, jsou pak dle platné metodiky bodové zvyhodnéna pouze svitidla s maximalni teplotou
chromati¢nosti mensi nebo rovnou 2700K. Maximalni pfipusténa teplota chromati¢nosti je pak stanovena na
hodnotu mensi nebo rovna 4000K.

Dotaz &.2
Vysvétlete v tomto kontextu pro¢ tedy zadavatel poZaduje svitidla s rozpétim Tc v rozsahu 2700 - 6500K?

Dotaz ¢.3
Sdélte prosim z jakeé teploty chromaticnosti K byla pocitana energeticka bilance projektu, ktera je nedilnou
soucdasti Zadosti o poskytnuti dotace?

Adc)ad)

Vzhledem k tomu, Ze prvky poZadované v dokumentu ,,Povinné technické poZzadavky* nejsou schvaleny k
pouziti pii provozu na pozemnich komunikacich, viz napiiklad pozadavek .,Svitidla obsahuji doplitkové RGB
diody (neslouzi k osvétleni vozovky, ale k informovanosti Gi¢astniki silniéniho provozu o vyjimeénych situacich
(nehody, krizové situace, apod.)”, nebo pozadavek na ,,Svételny vykon o jednu tiidu osvétleni vyssi neZ je pro
danou pozici uvedeno v generelu® ktery piimo poruguje platné CSN, zadame nasledujici:

Dotaz ¢.4

Zdddme zverejnéni kladného stanovisko Policie Ceské republiky, kde budou konkrétné prvky (RGB signalizacni
diody) a poZadavky (Svételny vykon o jednu tFidu osvétleni vyssi nez je pro danou pozici uvedeno v generelu)
schvaleny.

Toto stanovisko by mélo jiz existovat v podkladech potiebnych pro vydani stavebniho povoleni.
Dotaz ¢.5
Vvsvétlete, proc zadavatel poZaduje pouZiti svitidel, které budou mit ,,Svételny vvkon o jednu titdu osvétleni vyssi

nez je pro danou pozici uvedeno v generelu*, tedy kde je tFida M2 poZaduje zadavatel vykon pro tridu M3?

Tento pozadavek je v piimém rozporu s platnou CSN EN 13 201, CSN 36 0455 a CSN EN 12 464
Systémové ¢islo VZ: P20V00000053



Dotaz ¢.6

Vysvétlete, proc¢ zadavatel poZaduje, jako Povinny technicky parametr, pouZili svitidel, jejichz soucdsti je prvek,
ktery neni pro ucel zakona & 361/2000 Sb. - Zakon o provozu na pozemnich komunikacich schvdleny,
konkrétné tedy ,, Svitidla obsahuji doplitkové RGB diody (neslouzi k osvétleni vozovky, ale k informovanosti
ucastniki silnicniho provozu o vyjimecnych situacich (nehody, krizové situace, apod.) "

Zavérem

Uchaze¢ ,,XXXX“ nechce ani nebude hodnotit motivaci pro zafazeni podobnych diskrimina¢nich technickych
pozadavki. Nespornym faktem vSak ziistava, ze takto, pravdépodobné ucelové nastavené Technicke pozadavky
na svitidlo VO, spliiuje na domacim trhu svitidlo vyrobce a dodavatele ORCAVE spol. s.r.0.! (spole¢nosti, ktera
objednala zpracovani Koncepce VO v Marianskych Laznich)

Dal§im nespornym faktem je, Ze povinné Technické pozadavky na prvky VO obsazené v ZD této vefejné zakazky
nejsou obsazeny v aktualné platné Koncepci vefejného osvétleni mésta schvalené jako zavazné radou mésta
Marianské Lazné.

Pominout rozhodné pak ani nelze tato fakta:

- takto vyznamna vefejna zakazka s predpokladanou hodnotou 25 000 000,- K¢ byla zadavatelem Méstem
Marianské Lazné vyhlasena a zvefejnéna v SOBOTU 17.10.2020

- vyhldSena byla pouze na profilu zadavatele, oznameni o zahajeni nebylo odeslano do VVZ, kde by uvefejnéni
VZ zajistilo vét§i pocet uchazec¢i a zadouci konkurenci

- pro piipravu a pro podani nabidek do takto vyznamné vefejné zakazky, pak zadavatel stanovil nejkrat$i moznou
zakonnou lhitu 12 dnd (béhem, které nelze objektivné zajistit doklady a osvédceni, pozadovana jako soucast
nabidek)

Nebudeme tedy dale spekulovat o divodech a motivaci zadavatele Mésta Marianské Lazné pro¢ je toto zadavaci
fizeni vedeno timto netransparentnim zptisobem, ze vSech vySe podanych faktu v8ak jednoznaéné plyne, Ze
zména ani doplnéni zadavaci dokumentace by vady zadavaciho Fizeni nezhojila a jedinym spravnym
postupem je v tuto chvili:

1) ZruSeni zadavaciho Fizeni vyhlasené Méstem Marianské Lazné ve zjednoduseném podlimitnim fizeni s
nazvem ,.Rekonstrukce verejného osvétleni a nové infrastruktury v Marianskych Laznich™.

2) Transparentni vyhlaseni a uvefejnéni nového zadavaciho Fizeni, a to nejen na profilu zadavatele, ale také
ve Véstniku vefejnych zakazek

3) Piepracovani zad4avaci dokumentace VZ do podoby, ve které bude mozno nabidnout i jina svitidla a soucasti
prvki VO nez téch, ktera jsou bezdivodné preferovana touto zadavaci dokumentaci zadavatele a dodavana
spole¢nosti ORCAVE spol. s.r.o. objednatelem koncepce VO v Marianskych Laznich.

4) Stanoveni transparentnich, rovnych a objektivnich podminek a technickych pozadavku, které povedou k
vytvoreni zadouci konkurence a v kone¢ném dusledku pfinesou kvalitni a moderni a uspornou technologii pro
véechny obyvatele Maridnskych Lazni.

Piedem dékujeme za zodpovézeni téchto dotazi



Odpoveéd’ zadavatele k vySe uvedenym zadostem:

V reakei Gcastnika zaddvaciho fizeni na:

Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace vefejné zakazky ,.Rekonstrukce vefejného osvétleni a nové
infrastruktury v Marianskych Laznich*

a

Zadosti o zruSeni zadavaciho Fizeni vyhlaSené Méstem Marianské Lazné ve zjednoduseném podlimitnim fizeni s
nazvem ,,Rekonstrukce vefejného osvétleni a nové infrastruktury v Marianskych Laznich®

zadavatel sdéluje, ze se v souc¢asné dobé pracuje na upiesnéni zadavaci dokumentace. Lhiita pro podani nabidek se
prodluzuje do 11.11.2020.

Zadavatel soucasné zada icastniky zadavaciho fizeni sledovat profil zadavatele, kde zadavatel uvefejiuje viechny
informace k zadavacimu fizeni.
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